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CATRE,

Primaria Visinesti

Str.Principala, nr. 248, Visinesti, Dambovita

Tel/Fax :0245 662 444

Ca urmare a adresei dumneavoastra, inregistrata la Compania de Apa
Targoviste Dambovita cu nr. 1232/04.08.2020, va transmitem rezultatele analizelor
fizico-chimice si microbiologice ale probei de apa prelevata si analizata in data de
10.08.2020 din sistemul de alimentare cu apa Visinestl.

La prezenta anexam buletinul de analize fizico-chimice nr.1308 /10.08.2020
si buletinul de analize microbiologice:nr. 1310 /10.08.2020

Director General
Ec.Dumitru Adrian
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEFARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL AFPA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonsnts 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator incegistrat 's Ministern] Sanatatii - Certificat nr..$09/16.10.2018, su.Debarcaderului nr.1-Pusionsa Tel/Fax 6245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 1308

Solicitant/elieni: Adresa: Visinesti stw.Principala Polifie Fisa prefevars or: 2035
Cod proba: &2 : Data si ora prelevarii probel: 10.08.2020/10:35
Locul prejevaril: robinst chiuveta grup sanitar Data si ora receptiel probei: 10.08.2020/13:30
Scopul analizei: verificars calitate | Receptionat/inregistrat: Bratulesou N. )
Tip monitorizave: suplimentara | Conformitate [a receptie;DA
Produs analizat: apa potabila clorinata, revoltata in | Data si ora efectuarii analizai: 10.08.2020/14.00
recipient ds polietilena de 1000 ml, bine inchis | Drata si ora finallzarii analizet: 11.08.2020/0:25
Prelevat de: Matei C, Data si ¢ra eliberarii reznltatului: 11.08.2020/9:00
Metode de prelevare:IS0 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN IS0 $667-3/2018
Parametrii analizati UM | Valoare CMA d;‘;:ﬁ;ﬁg Malods da shalin
Concentratia fonilor de H | Unitati pH 26,5 - <95 7,8(20°C) SR EN IS0 105232012
Conductivitate i b 2500 648 SR BN 27888/1997
‘Turbiditate NTU <5 2,10 SR BN IS0 7027-1/2016 |
Clor cezidual liber mifi | g . 0,40 SR EN 130 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,45 SR EN [S0 7353-1/2002
% clor tf@;iduai liber din % Min 80 a9
clorul rezidual total
Amoniu (NH) mgl 0.5 sLQ SR 180 7150-1/2001
Culoare E 1) 1 SR EN [507887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
: Gust. - k)] 3 SR EN 1622/2007
Aluminin - 200 - SR 1SO 1056672001
NitratiNO;") mgh 50 - SR 150 7880-3/2000
o ‘ 0,1 starie,rezarvor . %
Nitritt (NO2) mg/l 03 e SR EN 26777/C91-2006
Mangan gl 50 - SR ISO 63331997
Fief (Fe** Fe'™) we 200 - SR 150 6332/C51/2006
Suma de caleiu si magneziu Gfm:” Minim 5 . SR {80 603872008
Indice de'permanganat mg0y/1 § - SR EN S0 8467/2001
Claruri (C) mg/! 250 - SR 180 9297/2001
Sulfati mg/t 250 - STAS 3069/1987 )

IYAccepianila sensumalorilor si nicio e iTicarc pnormalR, ZyAceepiabil consumatarilor si giciun miros anormal: 3) Accoptabil consumatonior i piciun gust anormal
“Notara SLQ="sub limita de cuantificare 2 metoded”

Q) artopiv <0,019 mp/l o o ’ )
OBSERVATIL: Valorile parametrilor analizati se incadrerzs in limitele CMA din Legea 43 82002 (republicara)

privind calitatea apei patabile ¢u modificarile si completaril'eﬂulterioara.
COMPANIS DE APA

SEF LABORATOR o) Hhaotvste. phusorind K4 RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian ¢laddia =" [abaretar Cential Apd PatabiIE]

Laboratel And Polablli Pucoasal

Cod F-17-6/0 ) . e
Reproducerea buletinului de an Tz fara accoptul scris al laberatorului sste mlerzisa:
Rozultatsle analizelor se rofera numal la proba prelevaa si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(rspublicata) privind calitatea apei potabile-modificara si completata cu Ordonanta 222017
LABORATOR APA POTARBILA PUCIOASA
Laborator inregistrat ta Ministeru] Sanararit-Certificat nr. 509/16.10.2018, str. Debarcaderului nr.}-PusioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1310

Soficitant/client: Adresa: Visinesti str.Principala Politie Fisa prelevare nr: 2035

Ceod proba: 62 Data si ora prelevarii probel: 10.08.2020/10:35

Locul prelevarii; rabinet chiuveta grup sanitér Dats si ora receptiel probei: 10.08.2020/13:30

Seopu! analizei: verificars calitate Recoptionat/inregistrat: Bratuleseu N.

Tip monitorizare: suplimentara Conformitate la receptie:DA

Produs analizat: apa potahila clorinata, recoltata in recipient | Data siora efectuarii apalizei; 10,08.2020/14:00

steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora finalizarii analizei! 13.08.2020/11:00

Prelevat dée; Matei C. Data si ors eliberarii rezultatulyi; 13.08.2020/11:10
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica or. 1308

Metade de prelevare ;150 8667-5/2017; SR EN IS0 5667-1/2007; SR ENN ISO 8667-3/2018;8R EN IS0 184382007

PARAMETRII MICROBIOLQOGICI DE CALITATE A] APEI POTABILE

; i?arﬂ m‘i:tf‘ii analizati UM Valoare CMA |, Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN 150 9308-1:2018/A1:2017
Enterococt intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN 180 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare } Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/41:2017
Nicio modificare
nii o : EN 150 622212004
Nr. de colonii 1la 22°C | UFC/ lml ano " 0 SR
s Nicio modificare ‘
{r. i a SR EN SO 622222004
Nr. de colonii la 37°C | UFC/1ml pouy 0
Clostridium UFC/100 ml 0 - SR EN 180 14189/201%
perfringens '

OBSERVATI: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cn modificarile si completarile

ulterioare.
SEF LABORATOR g E ") isorir shupasat 1y {ESPONSABIL ANALIZA
igit Clandia . ;Wm Biolog Mencin Mirabela
kaborator Apd Potabils Pacsnsa 3
Cod F-17-7/0
Reproducersa buletinulu? de analiza fara aceeptul seris al |aboratoruluf este interisal )/

Rezpltatele anaiizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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