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CATRE,

Primaria Visinesti

Str.Principald, nr. 248, Visinesti, Dambovita

Tel/Fax :0245 662 444

Ca urmare a adresel dumneavoastra, inregistrata la Compania de Apa
Targoviste Dambovita cu nr. 1232/04.08.2020, va transmitem rezultatele analizelor
fizico-chimice si microbiologice ale probelor de apa prelevate si analizate din
sistemul de alimentare cu apa Visinesti.

Va rugam sa luati legatura cu reprezentantil Directiei de Sanatate Publica
Dambovita, pentru monitorizarea de audit.

Anexat:
- buletine de analize fizico-chimice nr:

1018/22.08.2020, 1 019/22.06.2020, 11 27106.07.2020,1264 [03.08.2020
. buletine de analize microbiologice nr:
1024/22.06.2020, 1026/22.06.2020, 1131/06.07.2020,1266 /03.08.2020

Director General,

Sef Departament Management intkgrat Calitate
Ch.Constantingscuidriana
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COMPANIA DE APAT

ARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea _453;‘2002( republicata) privind calitaten apel potabile-modificar si completara cu Ordonania 22/2017

|

1 LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
[ Laborator inregisirat la Ministerul Sanatatii-Cortificat nr. 500/16.10.2018, str. Debarcaderului or. |-PucioassTel/Fay 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1266

Solieitant/client: Adresa; Tesire Statis Visinesti
Cod proba: 23
Laocnl prelevaril: robinet Jesire rezervor
Seopul analizel: conform program prelevare

| Tip maonitorizare: operationala

Produs analizat; apa potebila clorinata, vecaltata m

steri] din polipropilena/sticla de 300 i, inchis ermetic

Pretevat der Matel C.

Fisa prelevare ur 1877

Data §i ora prelevarii prabeis 03,08.2020/10:35
Data si ora recepticl probei: 03,08,2020/13:30
Receptionat/inregistrat: Dinescu G.

Conformitate ta receptictDA

Tyata s1 ors efectuariian alizel: 03.08,2020/15:00
Data si ora finalizarli anallzeis 6.08.2020/12:00
Data si ora eliberarii pezultatulul: 06.08.2020/12:03
Corespondent cu Buletin anzliza fizico-chimics pr. 1264

resipient

Metode de prelevare

-

1150 5667-512017; SR EN 180 5667-1/2007; SR EN 150 8667-3/2018;SR EN 180 19458/2007

PARAMETRI MICROBIOLOGICI DE CALITATE Al APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA \ Valoare Metode de analiza i
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 \ 0 SR EN IS0 0308-1:2015/A1:2017
Emcrocoui intestinali UFC/100 m! L 0 \ 4] SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRIY INDICATORI
Parametrii analizati 1 UM \ Valoare CMA \ Valoare \ Metode de analiza J
determinais |
Racterii coliforme. ] UFC/100 mi \ ‘ 0 l 0 \1 SR EN IS0 9308-1:2018/A1:2017
P N . Nicto modificare \ \
; o 6222120
Nr. de colonii la e | UFC/ lml pm— 1 SR BN IS0 6222/2004 |
- Nicio modificare \
! R 0 62227200
Nr. de colonii la 37°C UFC/ Iml anormals 2 SR EN 180 622272004 l
Clostridium |
perfringens UFC/100 ml 0 | - SR EN 150 1418912017 -J

ORSERVATIL: Valorile parametrilor analizatl se incadreaza
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile ou

ulterioare.

in limitele CMA din Legea
modificarile si completarile

SEF LABORATOR
Ch. Dimj jnudia

R
,,,,, ) Broonst-phudonte £
" Laborgtor Gariral ApE Potabiig

COMPANIA DE AP
RESPONSABIL ANALIZA

Laborator Apd Potalile Pueionsg

Cod F=17-7R0
Reproducersa buletinului de
Rezultatele analizelor s refira nuinal

Biolog Mannh?abela

aliza fara accepiul scris al lahoratorului este Interziss!
ja proba prelevata si analizate,

Pag.1/1
Exemplar nr. 3
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| SONPANTA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A. |
\ DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE |
| L ABORATOR CENTRAL APA POTABILA \
fj__ Legea 458/2002(rzpublicata) privind calitatea apei potabile-modificata si complerata cu Ordonanta 22/2017 !
| TLABORATOR APA POTABILA PUCTOASA |
L Laborator inregisirat [8 Minigient ganatati] - Certifical 4r. 509/16.10.2018, str.Debarcaderulul ar.1-Pucicasa, Tel/Fax 0345762640 i
BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 1264
Eoliciantelient: Adresa; lesire Statie Visinesti TFiss prelevare ar; 1977 1
Cod proba: 23 Data si ova pretevari] probei 03.08.2020/10:35
Data si ora receptiel probet 03.08.2020/13:30

| {,qcul prefevarii:

Tip monitorizare: aperationala

reciplemt de polietikena ds 1
Prelevat de: Matei C.

robinet lesive rezervor
Scopul anatizel: confarm program prelevare

Produs ansiizat: apa potabila clorinate, recoltata in
000 ml, bing inchis

|

Reception at/inregis
Conformitate la receptie:DA

Diata sl ora efectuarii analize:
Data si ora finalizaril analizei:
Data si ora eliberarii rezultatutuiz

frat: Dinesou G.

03.08.2020/13:43
(4.08,2020/3:00
04,08.2020/10:

|
o)

Metode de prelevare: 180 §667-5/2017; SR EN 150 5667-1/2007; SR EN 180 5667-3/2018

!rh Parametrii analizati M | Valoare CMA \ d:it::*[:;;:f:m \ Wetode de analiza 4
Concentratia ionilor de H \ Unitasi pH ‘ 26,5 - 203 7,5(20°C) 'I gR EN 150 105232012 a
Conductivitate ‘*52’0%%‘? 2500 683 SR EN 278881997 '
Tusbiditate <s l 0,36 SR EN (SO 7027112016 \
Clor rezidual liber mgl |20} €0k ram ] 0,40 SR N 15O 7393-1/2002 |
| Clor rezidual total mgh \ 0,42 SR EN ISQ 7393+1/2002

% clqr rcz_idual Tiber din Min.80 a5

clortl rezidual total ‘

Amaniu (NHs ) mg/l 0,5 sLQ SR IR0 7150172001

Culoare ; ) 1 [ s EN 15078872012

| Miros o 2) 2 | sr En 162202007

‘Gust - [ 3) 3 ! SR EN 1622/2007

Aluminiu e/ \ 200 - §R IS0 10566/2001
Nitrati(NO3 ) g/l 50 0,858 SR 180 7850-3/2000 ;i
“Nitriti (NOz) mg/l o s‘u??g":j‘“’ sLQ SR EN 26777/C91-2006

Mangan pefl 50 - SR 180 633371997

Fier (Fe’ Fe’") ngl) 200 - SR IS0 6332/C51/2006

St de catcln si magnezhi | comune Minim 5 16,38 3R 1SO 605972008

Indice de pormanganat maQah 5 1928 SREN IS0 8467/2001

‘ Cloruri (CI) mg/l 250 11,34 SR 150 92972001 -ﬂ
Sulfati me/ 250 30,40 STAS 2069/1987 _"j

‘.)Acwplahila'muu’samrilnr 5] nicia mod

£1.0; amaniu <0,019 mg/l,

‘SEF LARBORATOR
Ch. Dimiangla

Cad B-17-6/0
Repracucersa bulstinulul de ana

Rezultatele analizelor sé refora numa

THoare enormiale; 2)Aecepbil Canswmalarior s Hisiid mHrdd Enormal: 3) Acceptybil consumatorilor st micinn gust anarmal
Nolatia SLO="sub limila d& enantificare a metodei”

( nitriti < 0,005 m/
OBSERVATII: Valorile parametsilor
privind calitatea apei potabile en modif‘m

si ¢com
3.

CUMPANIA DE APA
TARGEVISTE -

Tetarile ulterioare.

thudtiiTe $A

;“/\

ia = ktbmber Cen

w_!-ghah’ﬂor hpd poi,h??éo

irof Apd Patabiid
Puelnasy

=2 fara acoeptul soris al laharatorulni este intorzisal

i la proba prelevata si analizata.

Pag.1/1

analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

RESPONSARIL AN ALIZA
Ch. Dimjan Claudia

Exemplar pr. 3;
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAG
LABORATOR CE
Legsa 458/2002(republicata) arivind calilatea ape

-
|

|

EMENT INTEGRAT CALITATE
NTRAL APA POTABILA

i potabile-modificata si completata cu Ordonania 22/2017

LABORAT

Laborator inregistrat la Mimisterul Sanatati-Certificat ne. 50

OR APA POTABILA PUCIOASA

str. Debarcaderului nr. 1-PucioasaTel/Fax 0245762640 J

9/16.10,2018,

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1131

Solicitant/client: Adresa: Visinest Str.Principala Palitia
Cod proba; 24

Locul prelevarii: robinet chiuveta grup sghitar

Scopul analizei; verificare calitare

Tip monitovizare: suplimentara
Produs analizat: apa potabila cl

steril din polipropilena/sticla de 500 m], inchis ermetic
Prelevat dei Matei C.

arinata, recoltata in recipient

Fisa prelevare nr: 1782

Data si ora prelevarii probei: 06.07.2020/8:45

Data si orn receptiel probel: 06,07.2020/10:35
Receptionat/inregistrat; Dinescu G.

Conformitate Ia receptie:DA

Data si ora efectuaril analizei: 06.07.2020/12:00
Data si ora finalizarli analizei: 09.07.2020/05:00
Data si ora eliberarii rezultatulul: 09,07.2020/13:00

j; Metnde de prelevare (SO 5667

512017; SR EN IS0 5667-1/2007; SR EN I80 5667-3/20

Carsspondent cu bulecin analiza fizica-chimics nr: 1127
18:8R EN 180 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI D

E CALITATE Al APEI POTABILE

Parametrii analizati ™ Valoare CMA Valoare Metode de analiza !
determinata |
Escherichia coli UFRC/100 ml 0 0 SR EN IS0 9308-112018/A1:2017
\ Enterococ intestnali | UFC/100 ) 0 0 SR EN 180 7899272002
PARAMETRII INDICATORI
"Paramatrii analizati UM Valoare CHMA Valoare Metode de analiza l
" determinata
Bacterii coliforme UFC/100 m! 0 0 SR EN 180 9308-1:2015/A1:2017
Nicio modificare
r i B SR EN 180 6222/2004
Nt. de colonii 1a22°C UEC/ lml ansrraals 0 0
Nicio modificare
¥ ] @ 8 Q 720
Ny, de colonii 1a37°C UFC/ 1ml aomali 1 R EN 180 622272004
Clostridium 0 0
: - ER EN IS 141868/2017
perfringens UFC/100 ml R
OBSERVATIL: Valorile parametrilor analizatl sc mncadreaza in himitsle CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile
ulterioare. -
{ CUMPANIA DE APA
SEF LABORATOR f o JARGOVITE - SAMBUYITE S0, RESPONSARIL ANALIZA
Ch. Di Claudia 3 Laborator Central Apé Putoblia Biolog Manoiu Mirabgla
© .. leboiater Apd Potaliitd Pucloasa
Cod F-17-7/0
Reproducarea bulstinului de ahaliza fara acceptul seris a1 laboratarului este interzisal

Rezultatels analizelar sc refere numai la

proba prelevata si analizala,

Pag.l/1
Exemplar rr, &
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[ COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind caliratea apel potabile-modificata si completats cu Ordonanta 2272017

T
|
|

| ABORATOR APA POTABILA PUCIOASA 1

‘Lanorator Invagistrat 1s Ministoritl Sanatatii - Certifical nr, 509/ 16.10.2018, str.Debarcadsrului or, 1-Pucioass, Tal/fax 0245762640

RULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 1127

Solicitant/elient: Adresa: Visinestl Str.Principala Politia Fisa prelevare nv: 1782 ]
' Cod probai 24 ] Data gl ora prelevarii probeis 06.07.2020/8:45
i Locul prefevariis vobinet chiuveta gup sanjlar Data si ora receptiei probei: 06.07.2020/ 16:35
Seopul anslizel: verificare calitate Receptionat/inregistrat: Dinescu G.
Tip‘ manitoirizarc; suplimentara Conformitate ja receptie:DA
Pro!:h_ls analizat: 4pa potabila clorinata, recoltata in Data si ora efectuaril anajizei: 06.07 ,2020/10:435
recipient de polictilena de 1000 ml, bine inchis Data si ors finallzarii analizei: 06.07.2020/23:50
Prelevat de: Matei C. Data si ora eliberarii rezultatulnt: 07.07.2020/13:00 |
Metode de prelevar2: 180 5467-8/2017; SR EN ISO §667-1/2007; SR EN ISO §667-3/2018 —
I | Valpares T
P etril 4/ A ;.
arametrii analizati M Valoare CMA determinata Metode de analiza |
Concentratia fonilor de H Unitati pH 26,5 - 585 7,7{20°C) SR EN 180 10523/2012 j
Conductivitate kB foxg 2500 748 | SREN 278881997 }
Turbiditate NTU <5 0,96 SR EN [0 7027-1/2016 4{
H e = 2 st i (] 12073
Clor rezidual liber mg/l = g§ ) ; éf;:ffg o 0,50 $R EN IS0 7393172002 i
| Clor rezidual total me/l | 0,53 SEEN 150 7393-1/2002 B
% clor rezidnal liber din " .
; : : 80
claru) rezidual total ); % Min 94 \
Amonju (NEL) el 03 SLQ SR 180 7150-1/2001 |
Culoare . 1 1 SR EN 1SO7887/2012 |
Miros . 2 2 SR EN 1622/2007 ]
| Gust » E)! 3 SREN 162272007
Aluminin ug/l 200 - SR IS0 10566/200
NitratiNO3) mg/l 50 - SR 180 7890-3/2000
Nitriti (NQ2) gl 0.1 sissizeaervar . SR EN 26777/C91-2006
Mangan il 50 - SR 180 633371957
Fier (Fe*".Fe™) Jgh 200 = SR 180 633/C91/2006
Suma de calciu s magneziu Gf;i;_?_ Minim 5 - | SR IS0 6055/2008
| Indice de permanganst g0/ 5 2 SREN SO 846772001 _\
Cleoruri (CT) gl 250 - ‘ SR ISO 929712001 |
——
Sulfati mel 150 . | 5TAS 306911987 'l

[YAcceptanila sorsumatorlor S nisio medificare unormala; TAtceptabil tansumatorilar STmislun mras anarmal; 3) Acseplabil camaumatariior £ meun gust ancrmal
¥Notaa SLO="sub limits de cuantificarc & metadel”
#1.0; amoniu <0,019 me/

OBSERVATIT: Valorile paramatrilor anslizati s incad

reaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apel potabile cu gt

de ulierioars.

) j cUMPANIA DE APA

SEF LABORATOR d f—%ﬁ—&w’%ﬁa RESPONSABIL ANALIZA
[ ' & o P .
Ch. Dimisn Clausia Loho:mior Apd mb?’fruem Ch, Dimiap ClAudia

Cod F-17-6/0
Roproducerca buletinului de analiza fara acceprul scris al Iabaratorulsi este interzisal
Rezultatele anelizelor se refera numel Ju proba preievara si anal izata.

Pag M1 Exemplar nr. j)
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEFARTAMENT

MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Lagea 43 8/2002{republicata) privind calitatea anei potabile-modificata 51 comp

lerata cu Ordonania 3302017

LABORATOR
Laborator inregisirat 18 Miniserul Sanalatii-Certificat ur. 509/16,10.2018,

APA POTABILA PUCIOASA
sir. Debarcaderylui or. 1-PugicasaTel/Fax 07243762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1 025

Tolicitant/clients Adresat Visinesti str.Principala Politie

Cod proba; 24

Locul prelevarii: robinet cismaa curte
Scopul analizei: confarm program prelevar®
Tip monitovizare: operationala

Prelevat de: Vasile C.

Produs analizat: apa potabila clorinata, resoltata i racipient
‘steril din,pja!ip_ropilenafsticlz de 500 ml, inchis ermetic

Fisa prelevare nr: 1644

Data si ora prelevarii probel: 2,.06.2020/11:50
Data si ora veceptiel probei: 23,06.2020/12:45
Receptionat/inregistrats Vasile C.

Conformitate 1a receptie:DA

Data si ora efectuarii analizel: 22.06.2020/14:00
Data sl ora finalizarii analizel: 25.06.2020/11:00
Dats §f ora eliberarli rezultatuluis 25.062020/1 1:40
Coreapondent cu bulstin analiza fizico-chimica ar. 10189

|

Metode de prelevare L[S0 8667-5/2017; SR EN 180 5667-1/2007; SR EN 180 5667-312018;SR EN 180 19458/2007

PARAMETRIY MICROBIOLOGICI DE CALITATE Al APEI

POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare ‘ Metode de analiza
determinata
Escherichia cali I UFC/100 mi 0 0 | SR BN 180 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinall JEIFCH 00 ml 0 0 \ SR EN IS0 7899-2/2002
I8
PARAMETRIL INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoave Metode de analiza

Valoare CMA J
] determinata

| Bacterii coliforme UFC/00 m! 0 \ 0 SR EN 180 9308-112015/A1:2017 |
B} Nicio modificare \
a 3 i}
' Nr. de colonii 1a ec | UFC/ 1ml bRl 4 SR EN IS0 6222/2004
. Nicio modificare
. . 0,
lNr. de colonii la A7°0 UFC/ 1ml Th6Als _j \ SR EN ISO 6222/2004
Clostridium - .
Enezrfringens UFC/100 ml 0 - SR EN 1S0 141892017 l

OBSERVATH: Valorile

458/2002 (republicata) privind
plierioare,
SEF LABQ TOR
Ch. Dimi laudia

Cod P-17-7/0
Reproducersi puletinului de ansly
Rezulatele analizelor se refera numai

parametrilor analizatl

fars sooephul seris al laboratoruhi este interzisal
Ta proba prelevata si enalizata.

vs moadreazs in limitcle CMA din Legea
calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

e

Pl

Py

CUMPANIA DE KPA
TARGOMISTE « DAMALVITA S.4

RESPONSABRIL ANALIZA
Riolog Manoiu Mirahela

-

Lobaraler Cantral Apd FauiubRa}
Lubaraior Apd Pduhﬁ??&‘.wﬁg_,




07A08 2020 10:15 0245611774
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( COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENI‘ MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Legaa 458/2002(republicata) privind calitatza apei potabile-modificata &l complatata cu Ordonants 252017

TABORATOR APA POTABILA PUCIOASA i
Labotatar incesistrat |a Ministerul Sanatatii - Certifizar nr. 509/16.10.2018, str Debarcaderului ar.l-Pucioasa Tel/Fax (245762640
BULETIN DE ANALIZA FIZICO —~ CHIMICA NR, 1015
Fulicitant/cllené: Adresa: Visinest sm.Principala Politie Fisa prelevare nye 1644
Cod proba: 24 Data sl ora prefevarii probeis 22.06.2020/11:30
Locul prefevariis robinet cismea curte Data si ora receptiei probek: 22.06,2020/12:45
Scopul analizei: copform program prelevare Receptionat/inregistrat: Vasile C,
Tip monitorizare: operationala Canformitate Ia receptieiDA
Produs analizat: apa potabila cloyinata, recoltata in Data si ora efectuarli analizel: 22.06.2020/12:30
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 23.06.2020/1:25
B’relevat de: Yasile C, Data si ara eliberarii reznltatulul: 23.06.2020/11:00
— Metode de prelevare: iSO 4647-5/2017; SR EN IS0 %667-1/2007; SR EN I1SG 5667-3/2018
— ' Valoarea
Parammetrii analizath M Valoare CMA determinata Metade de anallza \
Concentratia jonilor de B | Uniti pf ] 26,5 ~ 9.3 7,7(20°C) l SR EN [SO 1052312012 __‘
rcanductivitate iy 2500 670 | sk EN 2738811927
Turbiditate NTU <3 3,80 | SR EN 150 7027-4/2016
Clor rezidual liber R ey 0,24 SR EN 15O 7393-1/2002
Clor rezidual tota) ma/ 0,29 SR EN [SO 7393-1/2002
% clor re%ird‘ual liber din \ % Min.80 83
cloml rezidual total
Amonit (NHe mel | 0,5 sLQ SR 180 7150-1/2004
Culoare 2 D 1 SR EN 15078872012
bdims s 2 2 SR EN 1622/2007 |
| ‘Gust - 3 ‘ 3

1
!
SR.EN 1622/2007
Aluminiu g/l 200 | SR IS0 10566/2001
NitratiNOs) ) 50 . SR 180 7890-3/2000

‘T\Htm’ti NO?) me/l 0 %“Efﬁf”“’ . SR EN 26777/C91-2006
[Mangan [ T s . SR ISQ 63331997
Fier (F&'",Fe™) e/l 200 v SR [SO 6332/CA1/2006
Siana de caleiu si magneziu ngd:n " Minim 3 - SR 180 6059/2008 a
Indice de permanganal mp0aA 5 - SR EN 150 8467/2001
Cloruri (C1) mg/l 250 - SR IS0 929772001
Sulfati mg 250 - STAS 3069/1987 _.4_]

[JAcceptehila sonsnmatorilor 31 niclo madifiears anarmala: Accsptabil cansumatarilor si o micos anommal; 3) Acecptabis cansumatorilor i cian gust anomal
¥Notatis SLO="sub limlita de cuantificire & metodel"
0 amoniu <0,019 mg/ ) :

ORSERVATIN: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile 11 iFicaripsimaHR R ulterioare.
YARGOVISTE « SAHHOTITL S.A.
SEF LABO R H athaentor Cantral Apé Farnbi\E RESPONSABIL ANALIZA
Ch. DimiapfClaudia T bchorater hed Rotalfla Focas Ch. Dirnian Glaudja
Cod B-17-6/0
Reproduceras bulerinulul de angliza fark aceeprul seris al laboraorului este interzisal

Rozultasels analizelor se refera Sumai ia proba prelevata i andlizala.

Pag.1/1 Exemplar or. 4
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{ COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Lagea 458/2002(republicata) privind calimtea apei potabile-modificata si completata cu Qrdananta 22/2017
LABORATOR AFA POTABILA PUCIOASA
Labararor inragistrat 2 Ministeru! Sanaratii-Certificat nr. 509/16.10.2018, s, Debarcadernlul nr. i -PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1024

Solicitant/client: Adresa: fesire Siatie Visinestl Fise prelevare nr: 1643

Cod probas: 23 Data si ova prelevarii prohei: 22.06.2020/11:35

Locu! prelevarii: robinet iesirc rezervor Data si ora receptiel probel: 22.06.2020/12:45

Scopu) analizel: conform program prelevare Receptionatinregistrat: Vasile C.

Tip manitarizare: operationala Conformitate la receptie:DA

Produs snalizat: apa potabila clorinata, recoitata in recipient | Data sl ora efectuarii anallzei; 22.06.2020/14:00

steri! din poliprapilena/sticla de 500 ml, inchis srmetic Data si ora finalizarii analizel: 25.06.2020/11:00

Prelevat de: Vasile C. Data si ora elibecarii rezultatului; 25.06.2020/11:40

Corespondent cu buletin analiza fizicg-chimica nv. 1018 |

Metode de prelevare 11SO £667-5/2017; SR EN IS0 §667-1/2007; SR EN ISO 2647-3/201 8;5R EN 180 19458/2007

PARAMETRIT MICROBIOLOGICI DE CALITATE Al APE] POTABILE

TParametrii analizati ™ Valoare CMA |  Valoare Metode de analiza
determinala
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
Enteracoci intestinali | UFC/] 00 ml 0 | 0 1 SR EN ISO 7898-2/2002
PARAMETRIL INDICATORI
Parametrii apalizati M T Valoare CMA Valoare Metode de analiza
(i determinata
Bacterii califorme UFC/A100 ml 0 0 SR BN IS0 9308-1:2015/A 113017
- Nicio modificare :
i o SR EN 80 6222/2004
N, de colonii la 22°C UFC/ iml anamisia 4 113
. Nieio modificare )
Nr. de colonii 1a 37°C UEC! 1ml ! ;n srenala 1 SR EN I80 6222/2004
Clostridium _
S UFC/100 ml 0 = SR EN ISO 14189/2817
| perfringens Rk I |

OBSERVATIL Valorile parametrilor analizan se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicats) privind calitatea apel potabile cu modificerile 8i completarils
ulterivars. =

COMPANIA Nw”’ia,

I + GYED
SEF LABORAJOR - AP | RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian,Claudia mm;‘: Ad Poicbils Poclossa Biolog Manaiu Mirabela

Cod F-17-7/0 o
Repraducersa buletinului de apaliza fara aceeptal scris al |aboratarului este interzisal

Rezuliatele analizelor s refera oumai la proba prelcvaa si analizata.
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O7A08 20200 1014 0245811774 CATD
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r COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
! DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
‘ LARORATOR CENTRAL APA POTARBILA
mwssaooztrepubiiaata) priving ealilatea apel potabile-modificata si completatg cu Ordananta 2202017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat 14 Ministerul Sanatatii - Certificat nt, 500/16.10.2018, str.Debarcaderului nr. b -Pucioasa, TeVFax 07243762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO —~ CHIMICA NR. 1018

[Solicitanv/client: Adresa: Tesirs Statie Visinesti Fisa prelevare ny: 1643 _—TI
| Cod praba: 23 Dats & ors prelevarii probef; 22.06.2020/11 35 |
| Locul prelevarii: robinet jesire rezervar Data si ora receptiei probei: 22.06.2020/12:45 |

Scopul analizel: ¢onfarm program prelevare Receptionat/inregistrat: Vasiie C. ’

Tip menitarizare: operationala Conformitate ia receptie:DA

Pradus analizat: apa patabila clorinata, recoltata i Data si ora efectuarii analizei: 22,06 2020/12:50

recipient de polietilena de 1000 m, bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 22.06,2020/14:30

Prelevat de: Vasile C. Data si ora elioerarii rezultatulull 23.06.2020/11:00

Metcde de prelevareilSO 5667-6/2017; SR EN 1SO 5667-1/2007; SR EN IS0 8667-3/2018 B
o A , Valoarea i
l__ Parapmitrii analizah M Valoare CMA daterainaty Metode de analiza

Comoentratie fonilor deH | Unitai pfl | 265 - <23 ] . (SR 0 150 105232012 |

Conductivitate i "‘52’0‘3“& " 2500 - 1 SR EN 2788811997

Turbiditate NTU | <5 0.22 SR EN 150 7027-1/2016

s e i 2 B8] N H

Clor rezidual liber e e e 0,26 SR, EN 150 7393-1/2002 |
[ Clor rezidual wtal mg/i 0,28 SR EN [SQ 7393-1/2002

o olor rezidual liber din & Wi

T n.80 80

clorul rezidual total % * o

Amaniu (NH) | el 0,5 - SR 190 7150-1/200%

Culoare - N - SR EN 1SO7887/2012 N
| Miras E 2) o | seenenn007
réus.t - 3 . SR EN 1622/2007

Alunitnin, . nel 200 - 2R 15O 1056612001

Nitrati(NOs) | ool 50 - | sr 150 7890-3/2000

T 0,1 statie,e2er : -

Nitriti (NO?) | me s r ) SR N 267771C91-2006 !
| Mangan [ e | 50 - SRISO 63331997 :1
CFier (B Fe™) ue/l 200 : TSR 150 633/CO12008 |

_ ey e . {irade -
‘—Suma..dc.cdlmu st MAENEZIY | Germane Minim 3 - SR IS0 6039/2008

{ndice de permanganat mgO:at § ~ SR EN 180 846712001

Cloruri (CI) gl 250 - SR 180 9257/2001 B

Sulfati wgh | 250 - STAS 3069/1987 |

Vacceptapila corsumatanior 51 nicia modificurt anarmale; 2)acccpmbil consumaterilar 51 niciun miros anormmak 3) Adcepiabit congumalorilar §1 nieiln gust anonmgl
¥Notatia SLQ="sub limita de cuadtificare a motodel”

OBSERVATI: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 {republicata)

privind calitatea apei potablle cu madi ile uliericare.
; LTSI cumpaNIA DE APK .
SEF LABORAT b oo piwsonm st RESPONSABIL ANAJZA
Ch. Dimian Clgndia * ey idbarotor Central Apd Potebiy Ch. Dimian Elapdia
" Laboralo 3pd Petabild Puclaqis) 4

Cod F-17-6/0
Reproducerea butetinulut de analiza fars aceeptul scris al Jahoratorului este interzisal
Reznltatele analizelor se relera numal |4 proba prelevata si analizaia.
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