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Str.Principala, nr. 249, Visinesti, Dambovita

Tel/lFax :0245 662 444

Ca urmare a adresei dumneavoastra, inregistrata la Compania de Apa
Targoviste Dambovita cu nr. 1232/04.08.2020, va transmitem rezultatele analizelor
fizico-chimice si microbiologice ale probelor de apa prelevate si analizate, in data
de 21.09.2020, din sistemul de alimentare cu apa Visinesti. |

La prezenta anexam buletinele de analiize fizico-chimice
nr.1522/21.09.2020,1523/21.09.2020 si buletinele de apalize microbiologice nr.
1519/21.09.2020, 1520/21.09,.2020.

Director General
‘ Ec.Dumijtru Adrian
AL Sef Departament Management Integrat Calitate
Ch.ConstantfnesgiNAdriana
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-madificata si completata cu Ordananta 22/2017

: LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laporator inregistrat Ia Ministerul Sanatatil - Certificat nr. 508/16.10.2018, sr. Debarcaderului nr.] -Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 1522

Salicitant/client: Adresa: Iesive Statle Visinesti Fisa prelevare nv: 2333
Cod probaz 23 Soues Data si ora prelevarii probei: 21.09.2020/10:00
Locul prelevarii: robinet iegire rezervor Data si ora receptiei probei: 21.09.2020/12:30
Scapnl analizet; conform program prelevare Receptionat/inregistrat: Vasile C,
Tip. monitorizare: opsrationala Conformitate la receptie:DA
‘Produs analizat; apa potabila clorinata, racoltm n Data si ora efectuarii analizei:21.08.2020/12:45
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 21.08.2020/13:15
Prelevat de: Virlan (. Data si ora eliberarii rezultatului: 22.09.2020/10:00
Metode de prelevare:1S0 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISQ 5667:3/2018
Parametrii analizati UM ‘Valoare CMA d:t::?:i‘;:e:ta Metode de analixa
| Concentratia ionilor de H | Uniteti pH 26,3 - 8,5 Aol SR EN IS0 10523/2012
Condyctivitate st 2500 - SREN 27888/1997
Turbiditate NTW <8 0,42 SR EN IS0 7027-1/2016
Clor rezidual liber me/) = g 1 G mﬁ?::e: g 0,14 SR EN 18O 7393-1/2002
Clor rezidual fotal mg/ 0,17 SR, EN ISO 7393-1/2002
% clor re%xdgal-]}b&r din % Min 80 | 82
gloru) rezidual total
Amonin (NH) mgl 0.5 = SR (SO 7150-1/2001
. Culoare - 1} - SR EN 1S0O7887/2012
Miros : - 2) - SR EN 1622/2007
Gust - sy > | srEN 162272007
Aliiminiu pe/ 200 - SR 180 10566/2001
Nitrati(NO3) me/l i : SR ISO 7890-3/2000
e o 0,1 statig,fezervor : 2
Nitedti (NO2) me/l e - SR BN 26777/C91-2006
Mangan : wt | 50 - SR IS0 63331997
Fier (Fe*",Fe”) pe) 200 - - SR ISO 6332/C91/2008
Suma de caleiy sijmagneziu Gfgdéﬁ Minim 35 - 3 SR IS0 6039/2008
Indice de permanganat mgQa/l 5 - SR EN IS0 8467/2001
Cloruri (C) mg/) 250 - SR IS0 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

[yAzeapiahils consumatorilor. s meio modificare anarmala; ZYAcceptabil consumatorilor 51 nisiun miros anormal, 3} Acceptabil cansumatorifor si nieiun gust AN
#Noptatia SLO="sub limita de cuantificars a metodel”

OBSERVATIL Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 43 8/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile ou modificarile si completarile ulterioare.
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RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimindia

Pag.1/1 Exsmplar ar, 5

Cod P-17-6/0 _
Reproducerea buletinutui de analiza farg acceplul scrig gl laboratonului este mterzisal
Rezuiltarele analizelor sc refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A. ]

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE |
: LABORATOR CENTRAL AFA POTABILA
Lizgea 458/2002(republicata) privind calitates apei potabile-modificara si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR AFA POTABILA PUCIOASA
L.aborator inregistrat ta Ministorul Sanatatii-Certificat or. 509/16.10.2018, str, Debarcaderului nr.] -PucicasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1519

Solicitant/client: Adresa: lesire Statie Visinesti

-Cod proba: 23

Locul prelevariis robinet iesive rezervor

Scopul analizei: conform program prelevare

| ‘Tip monitorizare: aperationala

Produs analizat: apa potabila clorinata, recaltata In racipient
steril din polipropitena/sticla de 500 ml, inchis ermetic
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nre 2333

Data si ora prelevarii prabei: 21.09.2020/10:00
Data si ora receptiel probei: 21.09.2020/12:30
Receptionat/incegistrat: Vasile C.

Conformitate la receptie:DA

Data si ora efectuarii analizei; 21,09.2020/13:00
Data st ora finalizarii analizel: 24.09.2020/10:00
Data si era eliberarii rezultatululz 24.09.2020/15:30
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1522

T Metode de prelevare :ISO 5667-8/2017; SR EN IS0 5667-1

2007; SR EN ISO 5667-3/2018;8R EN 150 1945872007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AT APEX POTABILE

Parametrii analizati M Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata !
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
Enterococi intestinali | URC/100 ml 0 0 SR EN IS0 78989-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
[Parametrii analizati M Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata :
Baoterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN 180 0308-1:2015/A1:2017
o e Nicio modificave
Ni. de colonii la 22°C UFRC/ 1ml Al 0 SR EN IS0 6222/2004
- E Nicio modificare :

Nr, de colonii la 37¢C | UFC/ Iml sl L 2 ' &R EN IS0 6222/2004
Clostridium UFC/100 ml 0 - SR EN IS0 14189/2017
perfringens i e oo

‘ OBSERVATIL. Valorile parametrilor analizati so incadroaza n limitele CMA din  Legea

458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabi

le cu modificarile s completarile

ultericare. {3
CUMPANIA DE 4PA '
SEF LABORATOR 5 E}___--—--"W_m Dlouy 54, 0 RECPOE AL e
o DimianlCdin | LS isbo Conl e el Biolog Manolu Mirsbels
¢ _Laboiater Api Folalild Puciosss
Cod F-17:10

Reproducersa buletinulu de analiza fara aceeprul sonis al laboratorului esie interzisal
Remiltatels analizelor se refera numai Ia proba prelevata si analizute.

Pag. 1/
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LABORATOR APA POTABIL

Laborator inregistrat la M inisteru] Sanatatii - Certlfica nr. 509/ 6, 10.2018, str.Dab,

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CH

Solicitant/cliant: Adresa:
Cod probs; 24

Seopul ‘anali'zei::
Tip monitorizare: operationala
Produs analizat:

Prelevat de: Virlan G.

Visinesti str.Principala Politie

Locul prelevarii; rabingt chigvara &TUp sanitar
conform program prelevare

Apa potabila clorinata, recoltata in
recipient de:polietilena de 1000 ml, bine inchis

Metode de prelevare:150 5667-5/2017; SR EN I1SO

AMBOVITA S.A.
RAT CALITATE
TRAL APA POTABILA

modificata si completata eu Ordonanra 2212017

A PUCIOASA

arcaderului oy, ] -Pugioasa Tel/Fax 0245762640

IMICA NR. 1523

Fisa prelevare prs 2334
Data sj ors prelevari; probei;
Data siora receptiei prabei:

21.09.2020/10:10
21.09.2020/12:30

Receptionat/inregistrat; Vasile C .
Conformitate |a receptie:DA

Data si ora efectuarij anallzei:21.09.2020/12:45
Data si are finalizarij analizei:
Data si ora eliberari rezultatyl

21.09.2020/15:30

ui; 22,09.2020/10:0

|

5667-1/2007; SR EN 150 §667-3/2018

*Nofatia 8LO="sub limia de cuantificars & metodei®

OBSERVATI: Valorile parametrilor analizati se adrea;
privind calitates apei potabile cu modificarile

SEF LABORA
Ch. Dimian

Cod F-17-6/0

Reproduceres buletinulyj de mnaliza fsra ace
Rezultatele analizelor sz rofury numai la pro

si

TOR

laydia
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5= Laboialor Cantral dp# Patabifd
Mt:g?ur And Potabild Pusiease
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incadreaza in [imitele CMA din' Le

epuil scris al laborarorului cste interzisa)
ba prelevata ¢i analizaia,

RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Di%'k?claud[a

Exemplar nr. 1

: £ Valoarea _ :
Parametrit ayalnzatx _ UM Valoare CMA determinata Metode de analiza
Coneentratia. ionilor de H J Unitati pH I 265 - %95 7.4(20°C) f SR EN IS0 10523/2012
Conductivitate ) Gl 2500 754 f SR EN 2788371997 5
Turbiditate 1w 5 [ 0,96 SR EM1SQ 7027-172016 —]
: - 20,1 18,1 ?
Clor rezidual liber mgl- e SRS 0,10 SR EN1SO7393-12002 |
Clar-rezidyal total mg/l [ 0,12 SR EN IS0 7393.1/2002
| % clor rezidual liber din % Min.80 83
clorul rezidual total ‘ | ‘
Amonii (NH,"). mgl | 0.5 0,031 SR IS0 7150-1/2001
Culoare - 1) 1 B
Miros - 2) B 2 SREN 162272007
Gust | = 3 3 SR EN 16222007 |
Aluminiu | 200 : SR IS0 10566/2001
| Nitrati(NO;) mg! 50 z | SR 1SO 7890-3/2000 |
DR 0,1 statisrezervor & ; 1-2006
Nitriti (NOg) mg/l ‘Q_S £ SR EN 26777/091-2
: . 3/199
Mangan ugh 50 SR180 633 fl 7 4
Fier (Fe**,Fe™) ug/l 200 - SR IS0 6332/C91/2006 o
o 1
‘ fu s i Qrade ini - R ISO 6059/2008
Suma de caleiu g magneziu | oo~ . Minim 5 5
Indice de permanganat Mg/l 5 - SR EN IS0 8467/200)
Cloruri (C) my/l 250 - SR ISO 9297/200] el
Sulfati : mg/) 250 - STAS 3069/1987
't-)Ac!cgpta.Hiiu consumatorilor 3 nicio modificare apaemala; 2) Aceertabil consumatorilar 81 niciuy miros anomal; 3) Acoeptabi] consumatanler 8 nigiun pust aonma)
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ligéa 458/2002(republicata) privind eqlitatea apel poabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017
LABORATOR APA POTABILA PIUICIOASA
L,aboramr inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr, 509/16.10.2018, str. Debarcaderului ar, }-Pucioasa Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1520

Solieitant/client: Adresa: Visinesti str.Principala Politie Fisa prelevare nr: 2334
Cod proba: 24 Data 8i ora prelevarii probei: 21.09.2020/10:10
Logul prelevarii: robinet chiuveta grup sanitar Data si ora receptiel probei: 21.09.2020/12:30
Scopul analizei: conform program prelevare Receptionat/inregistrat: Vasile C.
Tip monitorizares operationala Conformitate [a receptie:DA
Produs analizat; apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora efectnarii analizei: 21.09,2020/13:00
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora finalizarii analizei; 24.09.2020/10:00
Prelevat de: Virlan G. Data si ora eliberarii rezultatului: 24.09.2020/15:30
Corespondent eu buletin analiza flzfeo-chimics nr. 1523
Mefode ds prelevare :1S0 3667-5/2017; SR EN TS0 5667-1/2007; SR EN ISO £667-3/2018:SR EN IS0 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii anglizat M Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml O 0 SR EN IS0 9308-1:2015/A1:2017
Enferococi intestinali | UFC/100 ml 0 ) SR EN ISO 7889-2/2002
PARAMETRIT INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Baeterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN IS0 9308-1:2015/A1:2017
: : Nicio modificare
Nr. de colonii la 22°C | UFC/ Iml A 0 SR EN 180 6222/2004
o Nicio madificare
Nr. de colonii la 37°C | UFC/ lml e 2 SR EN ISO 6222/2004
Clostridium UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATIL: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare,
CUMPANIA DE APA :
SEF LABORATOR, msg!vsrt SAMBLYITA S8 R.ES.PONSABIIT AI_*{ALTZA
Ch. Dimiag Claudia ator Cemiral Aod Patabia]  Biolog Manoiu Mirabela
mmmr Api Foraltll Pucionse .
Cod F-17-7/0
Reproducerea buletinului de an d iza rara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele anglizelor se refcra numai la proba prelevata ¢f analizata.
Pag.1/}
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