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DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Nr. 215/25.03.2021

CATRE,

Primaria Visinesti

Va transmitem rezultatele analizelor fizico-chimice ale probelor de apa
prelevate si analizate ca urmare a adresei nr. 134/23.03.2021 prin care se
anunta intreruperea alimentarii cu apa in Visinesti.

Anexat:

-buletine analize fizico-chimice nr:348/24.03.2021, 350/24.03.2021
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 349

Solicitant/client: Adresa: Iesire Statie Visinesti Fisa prelevare nr: 515
Cod proba: 66 Data si ora prelevarii probei: 24.03.2021/12:00
Locul prelevarii: robinet iesire rezervor Data si ora receptiei probei: 24.03,2021/13:30
Scopul analizei: igienizare Receptionat/inregistrat: Vasile C.
Tip monitorizare: suplimentara Conformitate la receptie:DA
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora efectuarii analizei: 24.03.2021/13:45
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 24.03.2021/23:30
Prelevat de: Calugareanu C. Data si ora eliberarii rezultatului: 25.03.2021/11:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
" Parametrii analizati UM | Valoare CMA Valaurea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H | Unitati pH >65 - <9,5 8,1(20°C) SR EN ISO 10523/2012
Conductivitate “32’0‘5‘3 fa 2500 661 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 0,95 SR EN ISO 7027-1/2016
. ; >0,1 statie,rezervor
Clor rezidual liber mg/l T e 0,53 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,57 SR EN ISO 7393-1/2002
% clor rezidual liber din B .
. : Min.80

clorul rezidual total % " 93
Amoniu (NH;") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare = 1) 1 SR EN ISO7887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu g/t 200 - SR ISO 10566/2001
Nitrati(NO;) mg/l 50 sSLQ SR ISO 7890-3/2000

s - 0,1 statie,
Nitriti (NO;") mg/l SG?S‘SE;:TW‘” sSLQ SR EN 26777/C91-2006
Mangan pg/l 50 SLQ SR ISO 6333/1997
Fier (Fe*",Fe’") ug/l 200 SLQ SR ISO 6332/C91/2006

. ol 3 Grade -

Suma de calciu si magneziu | 5o Minim 5 17,39 SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mg0,/1 5 . 1,08 SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (Cl') mg/t 250 10,63 SR IS0 9297/2001
Sulfati mg/! 250 22.80 STAS 3069/1987

[)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
#1.Q: amoniu <0,019 mg/}, nitriti <0,005 mg/), nitrati <0,308 mg/}, mangan <13 pg/l, fier <29,05 ug/i
OBSERVATI: Vaiorile parametn]or anahzatl se mcadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)
g ClLA e si completarile ulterioare.

COMPANIA DE APA

A.
SEF LABORA .V" sisgoisTe: DRSNS

Ctorator Central Apé Potabild
Ana Potabild Pocionss

RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claudia
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa! ﬁ/
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23,10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 350

Solicitant/client: Adresa: Visinesti Sat Ursei, nr.52, fam.Neagu Fisa prelevare nr: 516
Cod proba: 67 Data si ora prelevarii probei: 24.03.2021/12:30
Locul prelevarii: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 24.03.2021/13:30
Scopul analizei: igienizare Receptionat/inregistrat: Vasile C.
Tip monitorizare: suplimentara Conformitate la receptie:DA
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora efectuarii analizei: 24.03.2021/13:45
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 24.03.2021/16:35
Prelevat de: Calugareanu C. Data si ora eliberarii rezultatulai: 25.03.2021/11:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN IS0 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoa'rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H | Unitati pH 26,5 - <9,5 8,1(20°C) SR EN ISO 10523/2012
Conductivitate W 2500 653 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 0,64 SR EN ISO 7027-1/2016
; ; >0,1 statie,rezervor
Clor rezidual liber mg/} >0.1-<0,5 retes 0,47 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,50 SR EN ISQ 7393-1/2002
% clor rezidual liber din 4 .
P Min.80
clorul rezidual total % " =
Amoniu (NH;") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1 1 SR EN ISQ7887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu ug/l 200 = SR IS0 10566/2001
Nitrati(NO5) mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
Nitriti (NOy) mg/l f,1 sl ezeoos - SR EN 26777/C91-2006
Mangan pg/l 50 15,04 SR ISO 6333/1997
Fier (Fe* Fe™) pg/t 200 sSLQ SR ISO 6332/C91/2006
B . Grade e

Suma de calciu si magneziu | Goon. Minim 5 - SR IS0 6059/2008
Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 ~ SR ISO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare enormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*1,Q: amoniu <0,019 mgy/l, fier <29,05 ug/l
OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apeg f 5L ompletarile ulterioare.

w ﬁc k DAMBOVITR S4.
TARGOVISTE - PARBOVIID 2.
=

SEF LABORAT A e IR i RESPONSABIL ANALIZA
: Central Apé Potablld oAy :
Ch. Dimiag Cldudia m,g'::;:“ g;;aePor::bil& Puciousd Ch. DipiagClaudia

Cod F-17-6/0
Reproducerez buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este. interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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