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. Ca urmare 2 adresei dumneavoastra, inregistrata la Compania de Apa
Targoviste Dambovita cu nr. 1232/04.08.2020, va transmitem rezultatele analizelor
fizico-chimice si microbiologice ale probelor de apa prelevate si analizate, in data
de 21.09.2020, din sistemul de alimentare cu ap2a Visinesti.

La prezenta anexam buletinul de analize fizico-chimice nr.1079/28.07.2021
si buletinul de analize microbiologice nr.1052:‘28.07.2021.
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DEPARTAME

LABO

DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

NT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
RATOR CENTRAL APA POTABILA

Laborator inregistrat 18 Ministerul S

Legea 45 8/2002(republicata) privind calitatea apei pntabile-modiﬂcam si completata cu Ordonanta 22/2017
L

ABORATOR AP .
anatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str, Debarcaderului ar.]-PucioasaTel/Fax 0245762640

A POTABILA PU CIOASA

l

BULETIN DE AN

ALIZA MICROBIOLOGICA NR.1052

Solicitant: Sectia Moreni

Cod proba: 24

| prelevat de: Calugarcant

Loc de prelevare: Visinesti,
Punct de prelevare: robinet cismea curte

Scopul analizei: plan prelevare
Produs analizat: apa potabila clori
steril din po‘lipropilenafsticla de 500 ml, inch

C.

str.Principala, Politie

nata, recoltata in recipient
is ermetic

Fisa prelevare nv: 1503

Data si ora prelevaril probei: 28,07.2021/19:00
Data si ora receptici probei: 28.07.2021/19:30
Reccptionatfinregistrat de; Vasile C.

Data si ora efectuarii analizei: 28.07.2021/2] :15
Data si ora finalizarii analizei: 31.07.2021/18:00
Data si ora elibevaril rezultatului: 02.08.2021/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica wre 1079

L Metode de prelevare IS0 5667

512017; SREN 150 5667-12007; SR ENISO 5667-3/2018;SR EN 1SO 19458/2007

» ARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE Al APEI POTABILE
Parametrii analizati M T Valoare CMA Valoare Metode de analiza \
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN 150 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
[ Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
: determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN 150 9308-1:2015/A1:2017
NI, de colonii la 22°C UFC/ Iml Nicio modificare 4 SR EN ISO 6222/2004
anomala :
Nr. de colonii 0 Nicio modificare ;
e colomnii 1a 37°C UFC/ 1ml anormala 5 SR EN ISO 6222/2004
Clostridium
_perfringens UEC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017 _ J

OBSERVATIL: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in
d calitatea apel potabile cu modificarile si completarile

458/2002 (vepublicata) privin

ulterioare.

SEF LABORATOR

Ch.

. Cod F-17-711

Reproducerea buletinului
Rezultatcle analizelor se

Dimian Clagdia

limitele CMA din Legea

COMPANIA DE APA
{._ JieGoYIsTE « DAMIOVITA T4

75 Loboratot Ceatral Apd Polablld
Labaralor Aps Polablla Puroasa

RESPONSABIL ANALIZA

P —————=
_Bialog Manpiu Mirabgla
- t
de analiza fara acceprul scris al laboratorului este interzisal

refera numai 1a proba prelevata si analjzala.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apel potabile—modiﬁcata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 1079

Solicitant: Sectia Moreni . ‘ Fisa prelevare nr: 1503 _
Lac de prelevare: Visinesti, str.Principala, Politie Data si ora prelevarii probeit 28.07.2021719:00
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probel: 28.07.2021/19:30

Cod proba: 24 Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Scopul analizei: plan prelevere ) »
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora efectuarit analizei: 28.07.2021/19:45

recipient de poliefilena de 1000 m!, bine inchis Data si ora finalizdrii analizei: 29.07.2021/01:13
Prelevat de: Calugareanu C. ' Data si ora eliberarit rezultatuluiz 29.07.2021/14:00

2.5/2017; SR EN 150 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018

: Metode de relevare:1SO 566 ]
~ parametrii analizati UM TVanare CMA d:i:lro::;::ta Metode de analiza J
Concentratia ionilor de H " Unitati pH >6,5 « <95 " 7,8(20°C) SR EN ISO 1052372012
Conductivitate : "Sz’o‘n“g I 2500 765 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 2,41 SR EN IS0 7027-1/2016

##4] Clor rezidual liber s | B Eaess, " 0,10 SR EN 150 7393-12002

Clor rezidual total mg/! . 0,12 SR EN 150 7393-1/2002
) P b x -

| Amoniu (NHL") | me 0.5 T swa | sr1so 7150172008 |
Culoare - . 1) 1 SR BN IS07887/2012
Mitos @ 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust . . . 3) “ 3 SR BN 1622/2007

Aluminiu ‘ ) 200 - SR 7SO 10566/2001
Nitrati(NO3") ' g/ 50 a SR SO 7860-3/2000
Nitriti (NO7) ‘ mgll ® | SR - SR EN 26777/C91-2006
Mangan . pe/l 50 47,64 SR 180 6333/1997
Fier (Fe™ Fe™) pe/l 200 sLQ | SRIS0 6332/C91/2006
Sarma do caloiu'si magneziu | o Minim 5 " " | SRISO 6059/2008

"Indice de permanganat mgQ,/1 5 : - SR EN SO 8467/2001
Cloruri (CI) - mg/ 250 - 5 " | sRISO 9297/2001

Sulfati mg/) 250 - .| sTAS 306971987 B

- " {YAcoeptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil onsumatorilor si nicun miros anormal; 3) A tabi ilot si nici
. ¥Notatia SLQ="sub limita de cuantificare s metodei” S sonmARAL FER eitietmi
$LQ: amoniu <0,019 mg/!, fier<29,05 ug/ '
OBSERVATII: \{al_ortlc pmetilor analizati s¢ incadreaza in limitele CMA din Legea 45 8/2002 (republicara).
< privind calitatea apei potabile crmedifearile § cympletarile ulterioare.

SEF LABORATOR

RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claadia
Cod F-17-6/1

Ch. Dirfwﬂlauﬂia
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezyltatele analizelor sc refera numai la praba prelevara st analizara. ;
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